






 



      
    

    

    

    







Vesilaitoksilta lähtevä vesi

Määritys Autionmaa Koskuuslähde Pyssykangas Yksikkö

Heterotrofinen pesäkeluku 22±2 °C 68±4h 0 1 0 pmy/ml

Koliformiset bakteerit 37 °C 24h 0 0 0 pmy/100ml

Alkaliteetti 0,76 2,1 0,64 mmol/l

Alumiini  - 54  - µg/l

Ammonium <0,01 0,33 <0,01 mg/l

Hiilidioksidi 0,69 3,5 1,5 mg/l

Kalsium 12 21 11,00 mg/l

Aktiivinen kokonaiskloori 0,26 0,3  - mg/l

Vapaa kloori 0,25 0,24 - mg/l

Kloridi 2,2 31 1 mg/l

Kokonaiskovuus 0,35 0,89 0,29 mmol/l

Magnesium 1,4 9,2 0,63 mg/l

Mangaani <1,1 22 <1,1 µg/l

Nitraatti 1 2,1 <1 mg/l

Nitriitti <0,01 <0,01 <0,01 mg/l

Permanganaattiluku  - 4,9  - mg/l

pH 8,4 8,1 8,3

Rauta 10,6 3,6 <3 µg/l

Sameus 0,28 0,22 <0,2 FNU

Väriluku <10  - <10 mg Pt/l

Orgaaninen kokonaishiili TOC  -  - 1,2 mg/l

Haju Hajuton Hajuton Hajuton

Maku Mauton Mauton Mauton
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